SYNLAR \/ SNEPAe RAPPORT Sida 1 (2)

> utfardad av ackrediterat laboratorium

e . .
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 20 Wg? REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083, 581 10 Linkdping - Tel: 013-25 49 00 - Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKOPING ACkrF?g(;vTin]éooe
wonec1rozs— IRapport Nr 20165322

\\\\\\\"|"/N///

/
Y,

Uppdragsgivare
CR Concrete Recycling AB
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Box 11095

100 61 Stockholm
Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allméan forbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo
Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum : 2020-05-12 Ankomstdatum : 2020-05-12
Provtagningstidpunkt : 1030 Ankomsttidpunkt ;2110
Temperatur vid provtagning 1 7.8°C Temperatur vid ankomst :5°C
Provets markning . Forskolan, Kok
Provtagningsplats : Kokskran
Provtagare : SYNLAB ARJ
Klor, total aktiv, faltmétn. Do-
VV=0 Anv=1 Nat=2 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0
Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU <0.1 +0.12 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012C mod Féarg 10 +2 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 97.7 +9.77 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.9 +0.2
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkvéave, NH4-N <0.01 +0.005 mg/I
Beréknad Ammonium, NH4 <0.02 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Aluminium, Al <<0.03 +0.02 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Jarn, Fe <0.05 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn <0.02 +0.004 mg/I
Bedomning TJANLIGT

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fran laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Beddmningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedémningen avser endast
utférda analyser med gransvarde enligt foreskriften, gallande for dricksvatten hos anvandaren. Beddmningen har gjorts utifran
resultat utan hansyn till matosékerheten.

Fo6r mer information, se www.synlab.se.

(forts.)

Resultat avser endast det insdnda provet. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Box 11095
100 61 Stockholm
Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo
Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum : 2020-05-12 Ankomstdatum : 2020-05-12
Provtagningstidpunkt : 1030 Ankomsttidpunkt ;2110
Temperatur vid provtagning . 7.8°C Temperatur vid ankomst : 5°C
Provets méarkning . Forskolan, Kok
Provtagningsplats : Kokskran

Provtagare : SYNLAB ARJ
Klor, total aktiv, faltmétn. :
VV=0 Anv=1 Nat=2
Desinfektion Nej=0 Ja=1
Avhardning Nej=0 Ja=1

OOoOpR'

Provtagningen ar utférd med ackrediterade provtagningsmetoder.
For att se aktuella ackrediterade provtagningsmetoder ga till www.synlab.se.

Llnkoplng 2020-05-25 Kopia sénds till

Rapporten har granskats och godkénts av miljokontoret@sigtuna.se
Kristina Larsson

Analysansvarig

Kontrollnr 7772 9788 1639 4361

Resultat avser endast det inséanda provet. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.



