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Uppdragsgivare
CR Concrete Recycling AB

Box 11095
100 61 Stockholm

Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allméan forbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo

Provplats : Hos anvéandare Desinfektion

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2020-11-18 Ankomstdatum : 2020-11-18
Provtagningstidpunkt : 0930 Ankomsttidpunkt ;2140
Temperatur vid provtagning : 10.3 °C Temperatur vid ankomst : 8°C
Provets markning Do- Laboratorieaktivitet startad : 2020-11-18
Provtagningsplats : Kokskran Barmo

Provtagare : SYNLAB/LPL

Klor, total aktiv, faltmétn. Do-

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU <0.1 +0.12 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen

SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -

SS-EN ISO 7887:2012C mod Féarg <5 +2 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 77.1 +7.71 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.5 +0.2

SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 220 +33 mg/I
Beraknad Aggressiv kolsyra CO2 <5 mg/I
fd SS028118-1 Kemisk syreférbrukn. COD-Mn 1.1 +0.28 mg/I
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkvave, NH4-N <0.01 +0.005 mg/I
Beréknad Ammonium, NH4 <0.02 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N <0.05 +0.045 mg/I
Beréknad Nitrat, NO3 <0.3 mg/I
ISO 15923-1:2013 D Nitritkvdve, NO2-N <0.001 =+0.0009 mg/I
Beréknad Nitrit, NO2 <0.004 +0.003 mg/I
Beraknad Summa NO3/50 + NO2/0.5 <0.02

SS-EN I1SO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.66 +0.10 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, CI 100 +15 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 39 +5.9 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Aluminium, Al <0.03 +0.02 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Bor, B <0.3 +0.08 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Jarn, Fe <0.05 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 61 +9.2 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 3 +0.5 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 0.09 +0.01 mg/I

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insanda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo

Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej

Analysomfattning

: Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2020-11-18 Ankomstdatum : 2020-11-18
Provtagningstidpunkt : 0930 Ankomsttidpunkt ;2140
Temperatur vid provtagning : 10.3 °C Temperatur vid ankomst : 8°C
Provets méarkning - Laboratorieaktivitet startad : 2020-11-18
Provtagningsplats : Kokskran Barmo

Provtagare : SYNLAB/LPL

Klor, total aktiv, faltmétn. Do-

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn <0.02 +0.004 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 8.6 +1.3 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 84 +13 mg/I
Beraknad Hardhet tyska grader 10 +1.5 °dH
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 +0.075 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.54 +0.081 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 1.2 +0.18 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.010 +0.003 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr <0.05 +0.015 pg/l
fd. SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg <0.1 +0.025 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.31 +0.047 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se <1 +0.40 pg/l
SS-EN ISO 14403-2:2012 Cyanid tot, CN <0.01 =+0.003 mg/I
SS-EN I1SO 11206:2013 Bromat <3 +0.60 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Benso(b—+k)fluoranten <0.01 +0.003 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Benso(ghi)perylen <0.01 +0.003 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.01 +0.003 pg/l
Beraknad Summa PAH 4 st <0.02 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Benso(a)pyren <0.005 +0.0013 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Bromdiklormetan <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Dibromklormetan <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Tribrommetan (Bromoform) <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Triklormetan (Kloroform) <1 +0.20 pg/l
Beréknad Summa THM (Trihalometaner) <1 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-Dikloretan <0.5 +0.10 pg/l

Angiven matosékerhet ar berdknad med téckningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Box 11095
100 61 Stockholm

Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo

Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2020-11-18 Ankomstdatum : 2020-11-18
Provtagningstidpunkt : 0930 Ankomsttidpunkt 1 2140
Temperatur vid provtagning : 10.3 °C Temperatur vid ankomst : 8°C
Provets méarkning - Laboratorieaktivitet startad : 2020-11-18
Provtagningsplats : Kokskran Barmo

Provtagare : SYNLAB/LPL

Klor, total aktiv, faltmétn. Do-

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN I1SO 10301 mod. Bensen <0.1 +0.050 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Tetrakloreten(perkloretylen) <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Trikloreten (Trikloretylen) <1 +0.20 pg/l
Beraknad Summa Tri- och tetrakloreten <1 pg/l
LC-MS-MS, egen metod AMPA <0.01 +0.005 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Atrazin <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod BAM (2,6-diklorbensamid) <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Bentazon <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Bitertanol <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Cyanazin <0.01 =+0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Desetylatrazin <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Desisopropylatrazin <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorprop <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Dimetoat <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorfenoxisyra <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Etofumesat <0.01 +0.026 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Fenoxaprop <0.01 +0.009 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Glyfosat <0.01 +0.005 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Hexazinon <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Propyzamid <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Isoproturon <0.01 =+0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Kloridazon <0.01 +0.010 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Klorsulfuron <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Kvinmerak <0.01 +0.007 pg/l

Angiven matosékerhet ar berdknad med téckningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Uppdragsgivare
CR Concrete Recycling AB

Box 11095
100 61 Stockholm

Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo

Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2020-11-18 Ankomstdatum : 2020-11-18
Provtagningstidpunkt : 0930 Ankomsttidpunkt ;2140
Temperatur vid provtagning : 10.3 °C Temperatur vid ankomst : 8°C
Provets méarkning Do- Laboratorieaktivitet startad : 2020-11-18
Provtagningsplats : Kokskran Barmo

Provtagare : SYNLAB/LPL

Klor, total aktiv, faltmétn. Do-

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0

Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
LC-MS-MS, egen metod MCPA <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Mekoprop <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Metamitron <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Metazaklor <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Metribuzin <0.01 +0.008 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Metsulfuronmetyl <0.01 =+0.008 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Simazin <0.01 +0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Terbutylazin <0.01 =+0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod Thifensulfuronmetyl <0.01 =+0.007 pg/l
LC-MS-MS, egen metod 2,4,5-triklorfenoxisyra <0.01 +0.007 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Aldrin <0.015 =+0.004 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Dieldrin <0.015 +0.004 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Heptaklor <0.015 +0.004 pg/l
GC-MS-NCI, egen metod Heptaklorepoxid <0.015 +0.004 pg/l
Beréknad S:a kvantifierade Bek.medel <0.05 pg/l
SSM 2013, LCS Radon 165 +24.8 Bg/l

Beddmning

TJANLIGT MED ANMARKNING

Angiven matosékerhet ar berdknad med téckningsfaktor k = 2. Méatosikerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Féljande var anmérkningsvart: Klorid och radon.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Box 11095
100 61 Stockholm
Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Barmo vattentakt Vattentakt : Barmo
Provplats : Hos anvéandare Desinfektion . Nej
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum : 2020-11-18 Ankomstdatum : 2020-11-18
Provtagningstidpunkt : 0930 Ankomsttidpunkt ;2140
Temperatur vid provtagning : 10.3 °C Temperatur vid ankomst : 8°C
Provets méarkning Do- Laboratorieaktivitet startad : 2020-11-18
Provtagningsplats : Kokskran Barmo
Provtagare : SYNLAB/LPL

Klor, total aktiv, faltmé&tn.
VV=0 Anv=1 Nat=2
Desinfektion Nej=0 Ja=1
Avhardning Nej=0 Ja=1

OOoOpR'

Beddmningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedomningen avser endast
utforda analyser med gransvarde enligt foreskriften, gallande for dricksvatten hos anvandaren. Beddmningen har gjorts utifran
resultat utan hansyn till matosakerheten.

For mer information, se www.synlab.se.

Provtagningen ar utférd med ackrediterade provtagningsmetoder.
For att se aktuella ackrediterade provtagningsmetoder ga till www.synlab.se. Matosakerheten for ackrediterade analyser i falt
kan erhéllas fran laboratoriet efter begéaran.

Resultaten for lattflyktiga amnen &r n&got osékra d& provkarlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

"Laboratorieaktivitet startad™ anger datum da beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fas via var
kundportal @mis.

Llnkoplng 2020-12-01 Kopia sénds till

Rapporten har granskats och godkénts av miljokontoret@sigtuna.se
Sofi Jonsson

Analysansvarig

Kontrollnr 0161 7998 6892 5831

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.



